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Uvod 
 
 
Metoda izračuna temelji na naslednjih predpostavkah: 

o enakomerna porazdelitev temperature zraka, 
o toplotne izgube so določene za stacionarno stanje pri konstantnih lastnostih 

(temperature, lastnosti gradbenih elementov …). 
 
Izračun je uporaben za večino stavb, ki: 

o imajo višino stropa manjšo od 5 m, 
o so predvidena za ogrevanje pri določeni stacionarni temperaturi, 
o imajo temperaturo zraka enako občuteni temperaturi. 

 
 
Postopek izračuna za ogrevane prostore je naslednji: 

1. določitev zunanje projektne temperature in povprečne letne zunanje temperature, 
2. določitev pogojev za vsak prostor (ogrevan / neogrevan) in vrednosti notranje 

projektne temperature za vsak ogrevan prostor, 
3. določitev dimenzijskih in toplotnih lastnosti vseh stavbnih elementov za vsak ogrevan 

in neogrevan prostor, 
4. izračun koeficienta toplotnih izgub, ki ga množimo s projektno temperaturno razliko, 

tako da dobimo projektne transmisijske toplotne izgube ogrevanega prostora, 
5. izračun koeficienta prezračevalnih toplotnih izgub, ki ga množimo s projektno 

temperaturno razliko, tako da dobimo projektne prezračevalne toplotne izgube 
ogrevanega prostora, 

6. izračun celotnih toplotnih izgub ogrevanega prostora tako, da seštejemo projektne 
transmisijske toplotne izgube in projektne prezračevalne toplotne izgube, 

7. izračun toplotne akumuacije ogrevanega prostora oziroma potrebno dodatno toplotno 
moč za kompenziranje vpliva prekinjanega ogrevanja, 

8. izračun skupne potrebne toplotne moči ogrevanega prostora, tako da seštejemo celotne 
toplotne izgube in potrebno dodatno toplotno moč. 

 
Postopek izračuna za stavbo ali del stavbe je naslednji: 

1. seštejemo transmisijske toplotne izgube ogrevanih prostorov brez upoštevanja prenosa 
toplote znotraj meja določenega sistema, tako da dobimo celotne projektne 
transmisijske izgube stavbe ali njenega dela, 

2. seštejemo prezračevalne toplotne izgube ogrevanih prostorov brez upoštevanja 
prenosa toplote znotraj meja določenega sistema, tako da dobimo celotne projektne 
prezračevalne izgube stavbe ali njenega dela, 

3. seštejemo celotne transmisijske in celotne prezračevalne toplotne izgube ogrevanih 
prostorov tako da dobimo skupne projektne toplotne izgube stavbe ali njenega dela, 

4. seštejemo toplotne akumulacije ogrevanih prostorov oziroma potrebne dodatne 
toplotne moči za kompenziranje vpliva prekinjanega ogrevanja, 

5. seštejemo skupno projektno toplotno izgubo stavbe ali njenega dela in potrebno moč 
za kompenziranje vpliva prekinjanega ogrevanja, tako da dobimo projektno toplotno 
moč za ogrevanje stavbe ali njenega dela. 
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Potek izračuna potrebne toplotne moči za ogrevanje stavb. 
 
 
 
 
 

Določitev osnovnih podatkov: 
• zunanje projektna temperatura, 
• povprečna letna zunanja temperatura 

Določitev: 
• dimenzijskih in  
• toplotnih lastnosti 
vseh stavbnih elementov za vsak ogrevan in neogrevan 
prostor 

Določitev pogojev za vsak prostor 
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Izračun projektnih transmisijskih toplotnih izgub 
 
(koeficient transmisijskih toplotnih izgub x projektna 
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Izračun projektnih prezračevalnih toplotnih izgub 
 
(koeficient prezračevalnih toplotnih izgub x projektna 
temperaturna razlika) 

Izračun celotnih toplotnih izgub 
 
(projektne transmisijske toplotne izgube + projektne 
prezračevalne toplotne izgube) 

Izračun toplotne akumulacije  
 
(dodatna toplotna moč za kompenziranje vpliva 
prekinjenega ogrevanja) 
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Klimatski podatki 

 
 

Pogoji za vsak prostor 
in notranje projektne 

temperature 

 
 

Podatki o stavbi 

Toplotne izgube skozi: 
• ovoj stavbe, 
• neogrevane prostore, 
• sosednje prostore, 
• tla 

 
 
 
 

Izračun toplotnih izgub 
stavbe 

 
Vpliv prekinjenega 

ogrevanja 

 
Izračun projektne 

toplotne moči 

 

1 

 
 
 
 

2 

 
 

3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 



SIST EN 12831 Izračun potrebne toplotne moči za ogrevanje 

 

5 

 
Predvidena sta dva možna postopka: detajlni in poenostavljeni. Za poenostavljeni postopek 
mora biti v nacionalnem dodatku standard EN 12831 določeno, v katerih primerih se lahko 
uporablja; v kolikor tega ni, se načeloma lahko uporablja samo pri izračunu toplotnih izgub za 
stanovanjske stavbe z netesnostjo ovoja n50 ≤ 3 h-1 in ne več kot tremi stanovanji. 
 
 
 
 

1. Potrebni vhodni podatki 
 
 
1.1   Klimatski podatki 
 
Za to metodo izračuna so potrebni naslednji klimatski podatki: 
o zunanja projektna temperatura θe za izračun toplotnih izgub v okolico (slika 1), 
o povprečna letna zunanja temperatura θm,e za izračun toplotnih izgub skozi tla (slika 2). 
 
Izračun in način predstavitve zunanje projektne temperature naj temelji na standardu prEN 
15927-5. Lahko se določi tudi kot najnižja povprečna dnevna temperatura v dveh zaporednih 
dneh, ki je bila zabeležena 10-krat v dvajsetletnem časovnem obdobju. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 1: Zunanja projektna temperatura za Slovenijo 
Vir: Agencija republike Slovenije za okolje (ARSO) 
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Slika 2: Povprečna letna temperatura zunanjega zraka za Slovenijo. 
Vir: Agencija republike Slovenije za okolje (ARSO), 

http://www.arso.gov.si/vreme/podnebje/karte/karta4013.html 
 
Zunanjo projektno temperaturo in povprečno letno zunanjo temperaturo lahko določimo s 
pomočjo koordinat stavbe, ki določajo točno lego stavbe. Koordinate stavbe (lokacijo) lahko 
dobimo s pomočjo Atlasa okolja na spletni povezavi: http://gis/arso.gov.si/atlasokolja. 
 
Primer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izberemo zavihek Iskanje, pritisnemo izbirno tipko Iskanje po naslovu. 
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Na spustnem seznamu izberemo: 
o Občine 
o Naselja 
o Ulice 
o Hišne številke 
 
Primer: Ljubljana, Aškerčeva 6 
Atlas okolja nam pokaže izbrano stavbo, ki je označena z rumeno piko. 
Aktiviramo gumb za informacije. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S pomočjo premika miške in klikom na izbrani lokaciji se izpišejo podatki, med drugim tudi 
koordinate v Gauss – Krügerjevem koordinatnem sistemu (GKY, GKX). 
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S pomočjo koordinat lokacije dobimo potrebne meteorološke podatke na spletni strani 
Agencije republike Slovenije za okolje (ARSO) http://meteo.arso.gov.si/ pod zavihki 
Podnebje / Preglednice / Podatki za pravilnik o učinkoviti rabi energije: 
http://meteo.arso.gov.si/met/sl/climate/tables/pravilnik-ucinkoviti-rabi-energije/ 
 
Po vnosu Gauss – Krügerjeve koordinate lokacije dobimo želene podatke. 
 
Primer: X = 461600, Y = 100470: 
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1.2   Notranja projektna temperatura 
 
Predpostavljeno je, da je občutena temperatura enaka notranji temperaturi zraka. V kolikor ta 
pogoj ni izpolnjen, računamo kot posebni primer. 
Podatek o notranji projektni temperaturi je podan kot nacionalni dodatek k standardu EN 
12831 ali pa je določeno v projektni dokumentaciji. V kolikor tega podatka ni, upoštevamo 
vrednosti iz tabele 1. 
 
Tabela 1: Projektna notranja temperatura  

Vrsta stavbe / prostora θint,i 

 °C 
stanovanja 20 
kopalnica 24 
posamična pisarna 20 
pisarna za več ljudi 20 
konferenčna dvorana 20 
avditorij 20 
učilnica 20 
vrtec 20 
veleblagovnica 16 
restavracija 20 
cerkev 15 
muzej / galerija 16 

Opomba: vrednosti v tabeli 1 veljajo za oblečenost 1,2 clo. 

 
 
Upoštevamo lahko tudi vrednosti, ki jih predpisuje Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji 

stavb (UL RS 42/2002). V tem predpisu (tabela 5 - spodaj) občutena temperatura zraka temelji 
na tipični aktivnosti z upoštevanjem obleke 0,5 clo (0,078 m2K/W) v letnem in 1,0 (0,155 
m2K/W) v zimskem času. 
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1.3   Podatki o stavbi 
 
Za izračun so potrebni naslednji podatki: 
Vi – volumen zraka v vsakem prostoru (ogrevanem in neogrevanem) [m3]; 
Ak – površina vsakega elementa stavbe [m2]; 
Uk – toplotna prehodnost vsakega elementa stavbe [W/m2K]; 
Ψl – linearna toplotna prehodnost vsakega toplotnega mosta [W/mK]; 
ll – dolžina vsakega toplotnega mosta [m]. 
 
Za izračun prezračevalnih toplotnih izgub upoštevamo naslednje podatke: 
nmin – minimalno število izmenjav zraka na uro [h-1]; 
n50 – število izmenjava zraka pri tlačni razliki 50 Pa mad notranjostjo in okolico stavbe [h-1]; 
Vinf – pretok zraka zaradi netesnosti ovoja stavbe, upoštevajoč veter in vzgon v notranjosti  

stavbe [m3/s]; 
Vex – pretok zraka skozi odsesovalne naprave [m3/s]; 
ηV – učinkovitost naprav za vračanje odpadne toplote odsesovalnih naprav. 
 
Opomba: Pri detajlnem izračunu, ko se upoštevajo linijske toplotne izgube, se za 
karakteristične dolžine upoštevajo notranje dimenzije prostorov. Pri poenostavljenem 
izračunu se upoštevajo za navpično dimenzijo razdalja med višino tal v prostorih (debelina 
talne plošče se ne upošteva), za vodoravne dimenzije pa se upoštevajo zunanje dimenzije do 
polovice predelne stene – slika 3. 
 

 
Slika 3: Določitev karakterističnih dimenzij pri poenostavljenem postopku izračuna 
 
Za določitev velikosti stavbnega pohištva se upoštevajo gradbene mere (svetla odprtina).  
Temperature [°C] in toplotne tokove [W] se podaja kot celoštevilčne vrednosti, površine [m2] 
z enim decimalnim mestom, dolžine, volumske pretoke, toplotne prehodnosti z dvema 
decimalnima mestoma. 
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2 Celotne toplotne izgube ogrevanega prostora 
 
 
Celotne toplotne izgube ogrevanega prostora (i) so določene z enačbo: 
 

iViTi ,, Φ+Φ=Φ  [W] (1) 

 

iT ,Φ  - projektne transmisijske toplotne izgube ogrevanega prostora (i) [W] 

iV ,Φ  - projektne prezračevalne toplotne izgube ogrevanega prostora (i) [W] 

 
 
 
2.1   Transmisijske toplotne izgube 
 
 
Transmisijske toplotne izgube ogrevanega prostora so določene z enačbo: 
 

( ) ( )eiijTigtiueTieTiT HHHH θθ −⋅+++=Φ int,,,,,,  [W] (2) 

 

ieTH ,  - koeficient transmisijskih toplotnih izgub ogrevanega prostora (i) v okolico (e) skozi  

ovoj stavbe [W/K]; 

iueTH ,  - koeficient transmisijskih toplotnih izgub ogrevanega prostora (i) v okolico (e) skozi  

neogrevan prostor (u) [W/K]; 

igTH ,  - koeficient transmisijskih toplotnih izgub ogrevanega prostora (i) v tla (g) [W/K]; 

ijTH ,  - koeficient transmisijskih toplotnih izgub ogrevanega prostora (i) v sosednji ogrevan  

prostor (j), ki ima bistveno različno temperaturo [W/K]; 

jint,θ  - notranja projektna temperatura ogrevanega prostora (i) [°C] – tabela 1; 

eθ  - zunanja projektna temperatura [°C] – slika 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SIST EN 12831 Izračun potrebne toplotne moči za ogrevanje 

 

12 

 

 

2.1.1   Neposredne toplotne izgube v okolico - koeficient transmisijskih toplotnih 

izgub ieTH ,  

 
Koeficient transmisijskih toplotnih izgub iz ogrevanega prostora (i) v okolico (e) je določen s 
toplotnimi lastnostmi gradbenih elementov (k) in toplotnih mostov (l), ki ločujejo prostor od 
okolice, kot so stene, strop, tla, vrata, okna. Koeficient transmisijskih toplotnih izgub 
izračunamo z enačbo: 
 

∑ ∑+=
k k

lllkkkeT eleUAH ψ,  [W/K] (3) 

 

Ak – površina elementa stavbe (k)  [m2]; 
Uk – toplotna prehodnost elementa stavbe (k) [W/m2K] 
Ψl – linijska toplotna prehodnost toplotnega mosta (l) [W/mK]; 
ll – dolžina linijskega toplotnega mosta (l) [m]. 
ek, el – korekcijska faktorja za upoštevanje izpostavljenosti elementov vplivu okolja, npr. 
različno izoliranost, vpijanje vlage, hitrost vetra. V kolikor ti podatki niso podani v 
nacionalnem dodatku standarda EN 12831, upoštevamo vrednost 1,0. 
 
 
Poenostavljena metoda za določitev linijske toplotne prehodnosti: 
 

TMkkc UUU ∆+=  [W/m2K] (4) 

 
Ukc – korigirana toplotna prehodnost elementa stavbe (k) upoštevajoč linijske toplotne 
mostove [W/m2K]; 
Uk – toplotna prehodnost elementa stavbe (k) [W/m2K]; 
ΔUTM – korekcijski faktor v odvisnosti od vrste gradbenega elementa. Privzete vrednosti so 
podane v tabeli 2a, 2b in 2c.  
 
Tabela 2a: Korekcijski faktor ΔUTM za navpične elemente stavbe 

Število 
prehodov tal* 

Število prehodov 
sten* 

ΔUTM za navpične elemente 
W/m2K 

  V** ≤ 100 m3 V** > 100 m3 
 0 0,05 0 
0 1 0,10 0 
 2 0,15 0,05 
 0 0,20 0,10 
1 1 0,25 0,15 
 2 0,30 0,20 
 0 0,25 0,15 
2 1 0,30 0,20 
 2 0,35 0,25 

*      ** volumen prostora 
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element prehaja skozi izolacijo element ne prehaja skozi izolacijo 
 
 
 
Tabela 2b: Korekcijski faktor ΔUTM za vodoravne elemente stavbe 
Element ΔUTM za navpične elemente 

W/m2K 
Lahka tla* 0 
Težka tla** Število strani 1 0,05 
 v stiku z okolico 2 0,10 
  3 0,15 
  4 0,20 
* lahka tla: lesena kovinska konstrukcija 
** težka tla: AB plošča 
 
 
Tabela 2c: Korekcijski faktor ΔUTM za odprtine 
 

Površina elementa 
m2 

ΔUTM za odprtine 
W/m2K 

0 – 2 0,50 
>2 – 4 0,40 
>4 – 9 0,30 
>9 – 20 020 

>20 0,10 
 
 
Ob upoštevanju poenostavljene metode za določitev vpliva toplotnih mostov – enačba 4 – 
lahko zapišemo enačbo 3 v naslednji obliki: 
 

∑=
k

kckieT UAH ,  [W/m2K] (5) 
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2.1.2   Toplotne izgube skozi neogrevan prostor - koeficient transmisijskih toplotnih 

izgub iueTH ,  

 
 
Če je neogrevan prostor (u) med ogrevanim prostorom (i) in okolico (e) je koeficient toplotnih 
izgub ogrevanega prostora (i) določen z enačbo: 
 
 

∑ ∑+=
k k

ullukkiueT blbUAH ψ,  [W/K] (6) 

 

bu – faktor redukcije temperature zaradi temperaturne razlike med neogrevanim prostorom in 
okolico. 
 
 
Faktor redukcije temperature lahko določimo na tri načine: 
 
 
a) če je temperatura neogrevanega prostora θu znana: 
 

int,1

int,

u

u

i e

b
θ θ

θ θ

−
=

−
 

 
 
b) če je temperatura neogrevanega prostora θu neznana: 
 

ueiu

ue

u
HH

H
b

+
=  

 

iuH  - koeficient toplotnih izgub ogrevanega prostora (i) v neogrevan prostor (u), upoštevajoč: 

o transmisijske toplotne izgube (iz ogrevanega v neogrevan prostor); 
o prezračevalne toplotne izgube (iz ogrevanega v neogrevan prostor). 

 

ueH - koeficient toplotnih izgub neogrevanega prostora (u) v okolico (e), upoštevajoč: 

o transmisijske toplotne izgube (v okolico in tla); 
o prezračevalne toplotne izgube (med neogrevanim prostorom in okolico). 
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c) z upoštevanjem vrednosti iz tabele 3: 
 
Tabela 3: Faktor redukcije temperature bu 

Neogrevan prostor bu 

Prostor  

z 1 zunanjo steno 0,4 

vsaj 2 zunanji steni brez zunanjih vrat 0,5 

vsaj 2 zunanji steni z zunanjimi vrati 0,6 

vsaj 3 zunanje stene 0,8 

Klet  

brez zunanjih oken / vrat 0,5 

z zunanjimi okni /vrati 0,8 

Podstrešje  

dobro prezračevano podstrešje 1,0 

neizolirana podstrešja 0,9 

izolirana podstrešja 0,7 

Notranja prezračevana področja 0 
(brez zunanjih sten, število izmenjav zraka < 0,5 h-1)  

Prosto prezračevana področja 1,0 
(površina odprtin/volumen prostora > 0,005 m2/m3)   

Spuščen strop 0,8 
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2.1.3   Toplotne izgube skozi tla - koeficient transmisijskih toplotnih izgub igTH ,  

 
Toplotne izgube skozi tla in stene v stiku z zemljo (neposredno ali posredno) so odvisne od 
več parametrov. Le-ti vključujejo površino in obseg izpostavljenega dela talne konstrukcije, 
globine kletnih tal pod površino zemlje in toplotnih lastnosti tal. Glede na namen izračuna so 
lahko toplotne izgube v tla izračunanje po določilih standarda EN 13370: 

o po detajlnem postopku; 
o po poenostavljenem postopku, kot je opisan v nadaljevanju. V tem primeru vpliv 

toplotnih mostov ni upoštevan. 
 
V stacionarnem stanju je koeficient transmisijskih toplotnih izgub iz ogrevanega prostora (i) v 
tla (g) določen z enačbo: 
 

w

k

kequivkgggT GUAffH 







= ∑ ,21,  [W/K] (7) 

 
fg1 – korekcijski faktor za upoštevanje vpliva letnega nihanja zunanje temperature. V primeru, 

da ni razpoložljivih vrednosti v nacionalnem dodatku standarda EN 12831, upoštevamo 
vrednost fg1 = 1,45. 

 

fg2 – faktor znižanja temperature zaradi vpliva razlike med povprečno letno zunanjo  
temperaturo in zunanjo projektno temperaturo: 

ei

em

gf
θθ

θθ

−

−
=

int,

,1int,
2  

 
Ak – površina elementa stavbe (k) v stiku s tlemi [m2] 
 
Uequiv,k – ekvivalentna toplotna prehodnost elementa stavbe (k) [W/m2K], določena glede na 
tipologijo talne konstrukcije (diagram 1, 2, 3 in 4) 
 
Gw – korekcijski faktor za upoštevanje vpliva podtalnice. V kolikor je nivo podtalnice več kot  

1 m pod nivojem tal kleti oz. talne konstrukcije, vpliva podtalnice ne upoštevamo. Ta 
faktor izračunamo po postopku, predpisanim s standardom EN 13370 in mora biti 
določen v nacionalne dodatku standarda. V kolikor tega podatka ni, upoštevamo 
naslednje vrednosti: 

 Gw = 1,00 če je razdalja med nivojem podtalnice in talno konstrukcijo večja od 1 m; 
 Gw = 1,15 če je razdalja med nivojem podtalnice in talno konstrukcijo manjša od 1 m. 
 
V primeru neogrevanih prostorov v stiku s tlemi se toplotni tok računa po enačbi (7) s tem, da 
se ne upošteva vpliva tal oziroma faktorjev fg1, fg2 in Gw 
 
Diagrami 1, 2, 3 in 4 ter tabele 4, 5, 6 in 7 podajajo vrednosti  Uequiv,k za različne tipologije 
talne konstrukcije kot je določeno v standardu EN 13370. Vrednosti so določene v odvisnosti 
od U-vrednosti gradbenega elementa in karakterističnega parametra B'. V diagramih in 
tabelah je upoštevana toplotna prevodnost zemljine λ = 2,0 W/mK brez upoštevanja zunanje 
izolacije talne konstrukcije. 
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Karakteristični parameter B' je določen z enačbo: 
 

P

A
B

g

5,0
=′  [m] (8) 

 
Ag – površina tlorisa talne konstrukcije [m2]. Za celo stavbo je Ag celoten tloris stavbe. Za del 
stavbe, npr. za stanovanjsko enoto v vrstni hiši, je Ag tloris obravnavane stavbe. 
 
P – obseg obravnavanega tlorisa [m], Za celo stavbo je P obseg tlorisa cele stavbe. Za del 
stavbe, npr. za stanovanjsko enoto v vrstni hiši, je P dolžina zunanjih sten ogrevanega 
prostora glede na okolico. 
 
Standard EN 13370 predpisuje izračun parametra B' za celotno stavbo. V primeru izračuna 
toplotnih izgub po standardu EN 12831, ki predpisuje izračun po prostorih, lahko parameter 
B' izračunamo po eni izmed treh možnosti: 

o za vse ogrevane prostore, ki nimajo zunanje stene, upoštevamo vrednost parametra B' 
dobljenega na osnovi izračuna za celoten tloris stavbe; 

o za vse prostore z dobro izoliranimi tlemi (Ufloor < 0,5 W/m2K) upoštevamo vrednost 
B', dobljeno na osnovi izračuna za tloris celotne stavbe; 

o za vse ostale prostore izračunamo ločeno vrednost parametra B' na osnovi tlorisa in 
zunanjega roba posameznega prostora. 

 
 
Diagrami in tabele so narejene na osnovi naslednjih enačb (po EN 13370): 
 

o za toplotni tok skozi talno konstrukcijo na nivoju okolice: 









+

′

+′
= 1ln

2
,

tt

bfequiv
d

B

dB
U

π

π

λ
 

 λ – toplotna prevodnost zemlje [W/mK] (v tem primeru je privzeto λ = 2,0 W/mK) 
  

dt – skupna ekvivalentna debelina talne konstrukcije [m]: 
( )SefSit RRRwd +++= λ  

 w – debelina zunanjih sten v nivoju tal [m] 
RSi – toplotna upornost prestopa toplote na notranji strani [m2K/W] 
Rf – toplotna upornost talne konstrukcije [m2K/W] 
RSe – toplotna upornost prestopa toplote na zunanji strani (v okolico) [m2K/W] 

 
Toplotna upornost pri prestopu toplote 

 smer toplotnega toka 

 
navzgor 
↑ 

vodoravno 
→ 

navzdol 
↓ 

RSi 0,10 0,13 0,17 

RSe 0,04 0,04 0,04 
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Zgornja enačba velja, če je Bdt

′<  (neizolirana ali slabo izolirana talna konstrukcija). Če so 

tla dobro toplotno izolirana oziroma če je Bdt
′≥ , je ekvivalentna toplotna prevodnost tal na 

površini zemlje določena z enačbo: 

 
t

bfequiv
dB

U
+′

=
457,0,

λ
 

 
 

o za toplotni tok skozi vkopano talno konstrukcijo (tla v kleti): 
z – višina nivoja zunanjih tal nad kletno konstrukcijo tal 

 
če je ( ) Bzdt

′<+ 5,0  (neizolirana ali slabo izolirana tla): 









+

+

′

+′
= 1

5,0
ln

2
,

zd

B

dB
U

tt

bfequiv

π

π

λ
 

  
če je ( ) Bzdt

′≥+ 5,0  (dobro izolirana tla): 

zdB
U

t

bfequiv 5,0457,0,
++′

=
λ

 

 
 

o za toplotni tok skozi vkopan zid (stena v kleti): 









+









+
+= 1ln

5,0
1

2
,

wt

t

bwequiv
d

z

zd

d

z
U

π

λ
 

dw – skupna ekvivalentna debelina zidu [m]: 
( )SewSiw RRRd ++= λ  

Enačba za ekvivalentni toplotni tok vključuje dw in dt. Velja za primer tw dd ≥  kar je 

običajno. Če je tw dd < , potem v zgornji enačbi dt zamenjamo z dw. 
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Tla na površini zemlje 
 
Ekvivalentna toplotna prevodnost tal na površini zemlje je podana v diagramu 1 in tabeli 4. 
 

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

B'  [m]

U
e
q
u
iv

,b
f 

[W
/m

2 K
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U = 0,5 W/m2K

U = 0,25 W/m2K

 
Diagram 1: Ekvivalentna toplotna prevodnost talne konstrukcije Uequiv,bf na površini (z = 0 m) 
v odvisnosti od parametra B' in toplotne prevodnosti talne konstrukcije U. 
 
 
Tabela 4: Ekvivalentna toplotna prehodnost Uequiv,bf za talno konstrukcijo stavbe na površini 
tal (z = 0 m) v odvisnosti od toplotne prevodnosti talne konstrukcije Ufloor in parametra B' 

B' 

m 
Uequiv,bf     (z = 0 m) 

W/m2K 

 brez izolacije Ufloor = 2,0 
W/m2K 

Ufloor = 1,0 
W/m2K 

Ufloor = 0,5 
W/m2K 

Ufloor = 0,25 
W/m2K 

2 1,30 0,77 0,55 0,33 0,17 
4 0,88 0,59 0,45 0,30 0,17 
6 0,68 0,48 0,38 0,27 0,17 
8 0,55 0,41 0,33 0,25 0,16 
10 0,47 0,36 0,30 0,23 0,15 
12 0,41 0,32 0,27 0,21 0,14 
14 0,37 0,29 0,24 0,19 0,14 
16 0,33 0,26 0,22 0,18 0,13 
18 0,31 0,24 0,21 0,17 0,12 
20 0,28 0,22 0,19 0,16 0,12 

 
 

z = 0 m 
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Vkopana tla v globini z = 1,5 m 
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Diagram 2: Ekvivalentna toplotna prevodnost talne konstrukcije Uequiv,bf vkopane v globini z = 
1,5 m v odvisnosti od parametra B' in toplotne prevodnosti talne konstrukcije U. 
 
 
 
 
Tabela 5: Ekvivalentna toplotna prehodnost Uequiv,bf za talno konstrukcijo stavbe vkopane v 
globini z = 1,5 m v odvisnosti od toplotne prevodnosti talne konstrukcije Ufloor in parametra B' 

B' 

m 
Uequiv,bf     (z = 1,5 m) 

W/m2K 

 brez izolacije Ufloor = 2,0 
W/m2K 

Ufloor = 1,0 
W/m2K 

Ufloor = 0,5 
W/m2K 

Ufloor = 0,25 
W/m2K 

2 0,86 0,58 0,44 0,28 0,16 
4 0,64 0,48 0,38 0,26 0,16 
6 0,52 0,40 0,33 0,25 0,15 
8 0,44 0,35 0,29 0,23 0,15 
10 0,38 0,31 0,26 0,21 0,14 
12 0,34 0,28 0,24 0,19 0,14 
14 0,30 0,25 0,22 0,18 0,13 
16 0,28 0,23 0,20 0,17 0,12 
18 0,25 0,22 0,19 0,16 0,12 
20 0,24 0,20 0,18 0,15 0,11 

 

z = 1,5 m 
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Vkopana tla v globini z = 3,0 m 
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Diagram 3: Ekvivalentna toplotna prevodnost talne konstrukcije Uequiv,bf vkopane v globini z = 
3,0 m v odvisnosti od parametra B' in toplotne prevodnosti talne konstrukcije U. 
 
 
 
 
Tabela 6: Ekvivalentna toplotna prehodnost Uequiv,bf za talno konstrukcijo stavbe vkopane v 
globini z = 3,0 m v odvisnosti od toplotne prevodnosti talne konstrukcije Ufloor in parametra B' 

B' 

m 
Uequiv,bf     (z = 3,0 m) 

W/m2K 

 brez izolacije Ufloor = 2,0 
W/m2K 

Ufloor = 1,0 
W/m2K 

Ufloor = 0,5 
W/m2K 

Ufloor = 0,25 
W/m2K 

2 0,63 0,46 0,35 0,24 0,14 
4 0,51 0,40 0,33 0,24 0,14 
6 0,43 0,35 0,29 0,22 0,14 
8 0,37 0,31 0,26 0,21 0,14 
10 0,32 0,27 0,24 0,19 0,13 
12 0,29 0,25 0,22 0,18 0,13 
14 0,26 0,23 0,20 0,17 0,12 
16 0,24 0,21 0,19 0,16 0,12 
18 0,22 0,20 0,18 0,15 0,11 
20 0,21 0,18 0,16 0,14 0,11 

 
 
 

z = 3,0 m 
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Vkopana stena kleti  
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Diagram 4: Ekvivalentna toplotna prevodnost stene kleti Uequiv,bw v odvisnosti od globine z in 
toplotne prevodnosti konstrukcije stene Uwall. 
 
 
 
 
Tabela 7: Ekvivalentna toplotna prehodnost Uequiv,bw za konstrukcijo stene vkopane v globino 
z v odvisnosti od toplotne prevodnosti konstrukcije stene Uwall  

Uwall 

W/m2K 
Uequiv,bw  
W/m2K 

 z = 0 m z = 1 m z = 2 m z= 3 m 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,50 0,44 0,39 0,35 0,32 
0,75 0,63 0,54 0,48 0,43 
1,00 0,81 0,68 0,59 0,53 
1,25 0,98 0,81 0,69 0,61 
1,50 1,14 0,92 0,78 0,68 
1,75 1,28 1,02 0,85 0,74 
2,00 1,42 1,11 0,92 0,79 
2,25 1,55 1,19 0,98 0,84 
2,50 1,67 1,27 1,04 0,88 
2,75 1,78 1,34 1,09 0,92 
3,00 1,89 1,41 1,13 0,96 

 
 
 
 

z
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2.1.4   Toplotne izgube skozi prostore ogrevane na drugo temperaturo - koeficient 

transmisijskih toplotnih izgub ijTH ,  

 
 

ijTH ,  predstavlja koeficient toplotnih izgub ogrevanega prostora (i) v sosednji ogrevan prostor 

(j), v katerem je bistveno drugačna temperatura. Izračunan je z enačbo: 
 
 

∑=
k

kkijij UAfH  [W/K] (9)  

 
fij – korekcijski faktor za upoštevanje vpliva temperaturne razlike med sosednjim prostorom 

 in zunanjo projektno temperaturo: 

eint

ji

ij
i

f
θθ

θθ

−

−
=

,

int,int,  

Ak – površina elementa stavbe (k)  [m2]; 
Uk – toplotna prehodnost elementa stavbe (k) [W/m2K] 
V tem izračunu vpliv toplotnih mostov ni upoštevan 
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2.2 Poenostavljen postopek računanja transmisijskih toplotnih 

izgub 
 
 
Skupne transmisijske toplotne izgube ogrevanega prostora (i) so izračunane z enačbo: 
 

( ), int,T i k k k i e

k

f A U θ θΦ = −∑  

fk – korekcijski faktor za element (k) – tabela 8 
Ak – površina elementa stavbe (k)  [m2]; 
Uk – toplotna prehodnost elementa stavbe (k) [W/m2K] 
 
Tabela 8: temperaturni korekcijski faktor za poenostavljeno metodo izračuna transmisijskih 
toplotnih izgub 

Toplotne izgube: fk komentar 

neposredno v okolico 1,00 če so toplotni mostovi izolirani 

 1,40 če so toplotni mostovi neizolirani 

 1,00 za okna in vrata 

skozi neogrevan prostor 0,8 če so toplotni mostovi izolirani 

 1,12 če so toplotni mostovi neizolirani 

skozi tla 0,3 če so toplotni mostovi izolirani 

 0,42 če so toplotni mostovi neizolirani 

skozi podstrešje 0,90 če so toplotni mostovi izolirani 

 1,26 če so toplotni mostovi neizolirani 

skozi dvignjena tla 0,90 če so toplotni mostovi izolirani 

 1,26 če so toplotni mostovi neizolirani 

Skozi sosednjo stavbo 0,50 če so toplotni mostovi izolirani 

 0,70 če so toplotni mostovi izolirani 

Skozi sosednje stanovanje 0,30 če so toplotni mostovi izolirani 

 0,42 če so toplotni mostovi izolirani 
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2.3   Prezračevalne toplotne izgube 
 
 
Prezračevalne toplotne izgube ogrevanega prostora (i) so določene z enačbo: 
 

( )
eiiViV H θθ −=Φ int,,,  [W] (10) 

 

iVH ,  - koeficient prezračevalnih toplotnih izgub ogrevanega prostora (i) [W/K]; 

jint,θ  - notranja projektna temperatura ogrevanega prostora (i) [°C] – tabela 1; 

eθ  - zunanja projektna temperatura [°C] – slika 1. 

 
 
Koeficient prezračevalnih toplotnih izgub ogrevanega prostora (i) je določen z enačbo: 
 

piiV cVH ρ�=,  [W/K] (11) 

 

iV�  - volumski pretok zraka skozi meje ogrevanega prostora (i) [m3/s]; 

ρ  - gostota zraka pri temperaturi jint,θ  [kg/m3]; 

pc  - specifična toplota zraka pri temperaturi jint,θ  [kJ/kgK]; 

 
Če predpostavimo konstantno gostoto in specifično toploto zraka se enačba (11) poenostavi: 
 

iiV VH �34,0, =  [W/K] (12) 

 
kjer je iV� izražen v [m3/h]. Izračun za določitev pretoka zraka je odvisen od načina 

prezračevanja; ali je obravnavan prostor z naravnim ali mehanskim prezračevanjem. 
 
 
2.3.1   Prostor brez mehanskega prezračevanja 
 
Pri naravnem prezračevanju je predpostavljeno, da je stanje dovedenega zraka enako stanju 
zunanjega zraka. Tako so toplotne izgube proporcionalne temperaturni razliki med projektno 
notranjo in zunanjo temperaturo zraka. 
Pretok zraka za ogrevani prostor (i) je določen kot maksimalna vrednost med pretokom zraka 
zaradi infiltracije kot posledica netesnosti ovoja iVinf,

�  in minimalne potrebne količine zraka za 

vzdrževanje higienskega minimuma iVmin,
� : 

 













=
i

i

i
V

V
V

min,

inf,
max

�

�

�  [m3/h] (13)  
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2.3.2   Prostor z mehanskim prezračevanjem 
 
V primeru mehanskega prezračevanja ima lahko dovedeni zrak drugačne toplotne lastnosti kot 
zunanji zrak, npr. zaradi: 

o rekuperacije / regeneracije odpadne toplote, 
o centralnega predgrevanja zunanjega zraka, 
o dovajanja zraka iz sosednjih prostorov. 

 
 Pretok zraka za ogrevani prostor (i) določimo s pomočjo naslednje enačbe: 
 

imechiVisuii VfVVV inf,,,,inf,
���� ++=  [m3/h] (14) 

 

iVinf,
�  - pretok zraka v ogrevani prostor (i) zaradi netesnosti ovoja stavbe [m3/h]; 

isuV ,
�  - pretok svežega zraka v ogrevani prostor (i) [m3/h] (določen s projektom o mehanskem  

prezračevalnem sistemu); 

imechV inf,,
�  - presežek pretoka odvedenega zraka iz ogrevanega prostora (i) [m3/h]; 

iVf ,  - faktor redukcije temperature, izračunan z enačbo: 

 
eint

isui

iV
i

f
θθ

θθ

−

−
=

,

,int,
,  

isu ,θ  - temperatura dovedenega zraka v ogrevani prostor (i) iz centralnega 

prezračevalnega sistema, sosednjih ogrevanih ali neogrevanih prostorov ali iz zunanje 
okolice [°C]. Če je uporabljen sistem za vračanje odpadne toplote, se isu ,θ izračuna ob 

upoštevanju izkoristka sistema za vračanje toplote. 

iV�  mora biti enak ali večji potrebni minimalni količini svežega zraka 

 
 
2.3.3   Minimalna potrebna količina svežega zraka 
 
Zaradi higienskih pogojev mora biti zagotovljena minimalna količina svežega zraka - 
Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb (UL RS 42/2002). Določimo jo lahko tudi na 
osnovi potrebnega števila izmenjav zraka: 
 

ii VnV minmin, =�  [m3/h] (15) 

 

minn  - minimalno število izmenjav zraka na uro [h-1]; 

iV  - notranja prostornina ogrevanega prostora (i) [m3]. 

Za minimalno število izmenjav nmin lahko upoštevamo tudi vrednosti iz tabele 9. 
 
Tabela 9: Minimalno število izmenjav zraka 
Vrsta prostora nmin 

h-1 
Bivalni prostor (prevzeto) 0,5 
Kuhinja ali kopalnica z oknom 1,5 
Pisarna 1,0 
Učilnica, sejna soba 2,0 
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2.3.4.    Infiltracija – vdor zunanjega zraka zaradi netesnosti ovoja stavbe iVinf,
�  

 
Vdor zunanjega zraka iVinf,

�  v ogrevani prostor (i) zaradi netesnosti ovoja stavbe kot posledica 

vpliva vetra in vzgona v notranjosti stavbe izračunamo z enačbo: 
 

inf, 502i i i iV V n e ε= ⋅�  [m3/h] (16) 

 

50n  - število izmenjav zraka na uro kot rezultat razlike zračnega tlaka 50 Pa med notranjostjo  

in zunanjostjo stavbe [h-1] (tabela 10) 

ie  - koeficient zaščitenosti (tabela 11) 

iε  - višinski korekturni faktor, ki upošteva naraščanje hitrosti vetra z višino (tabela 12) 

 
Tabela 10: Število izmenjav zraka zaradi netesnosti (za celo stavbo) 50n  

Vrsta stavbe n50 [h
-1] 

 Stopnja tesnosti ovoja stavbe (kakovost tesnjenja oken) 
 visoka 

(kakovostna zatesnitev) 
srednja 

(dvojna zasteklitev, 
normalna tesnila) 

nizka 
(enojna zasteklitev, brez 

tesnil) 
Individualne 
stanovanjske stavbe 

< 4 4 – 10 > 10 

Ostale stavbe < 2 2 - 5 > 5 
 
 
Tabela 11: Koeficient zaščitenosti stavbe e  

Stopnja zaščitenosti e  

 Ogrevan prostor brez 
izpostavljenih odprtin 

Ogrevan prostor z eno 
izpostavljeno odprtino 

Ogrevan prostor z več 
izpostavljenih odprtin 

Brez zaščite 
(stavba v vetrovni 
pokrajini, visoke stavbe v 
mestih) 

0 0,03 0,05 

Zmerna zaščita 
(stavbe izven mest med 
drevesi ali drugimi 
stavbami, predmestja) 

0 0,02 0,03 

Zaščitena 
(povprečno visoke stavbe 
v mestnih centrih, stavbe v 
gozdovih) 

0 0,01 0,02 

 
 
Tabela 12: Višinski korekturni faktor ε  

Višina ogrevanega prostora nad nivojem tal 
(sredina prostora nad nivojem tal) 

ε  

0 – 10 m 1,0 
>10 – 30 m 1,2 

>30 m 1,5 
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2.3.5.   Presežek pretoka odvedenega zraka iz ogrevanega prostora imechV inf,,

�   
 
Presežek pretoka odvedenega zraka iz ogrevanega prostora (i) imechV inf,,

�  je nadomeščen z 

zunanjim zrakom in ga lahko določimo z naslednjo enačbo: 
 







 −

=
0

maxinf,
suex

mech

VV
V

��
�  [m3/h] (17) 

 

exV�  - pretok odvedenega zraka za celo stavbo [m3/h] 

suV�  - pretok dovedenega zraka za celo stavbo [m3/h] 

 
Za posamezni prostor lahko presežek določimo s pomočjo razmerja prostornin: 
 

,inf, ,inf
i

mech i mech

i

i

V
V V

V
=

∑
� �  [m3/h] (18) 

 
 
 
 

2.4.   Prezračevalne toplotne izgube – poenostavljeni postopek 
 
Projektne prezračevalne toplotne izgube ogrevanega prostora (i) so določene z naslednjo 
enačbo: 
 

( )
eiiiV V θθ −=Φ int,min,, 34,0 �  [W]  

 
kjer je minimalna potrebna količina zraka za zagotavljanje higienskega minimuma določena z 
enačbo: 
 

ii VnV minmin, =�  [m3/h]  

 
in je minimalno število izmenjav zraka na uro minn  podano v tabeli 9. 
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2.5   Vpliv prekinjenega ogrevanja 
 
 
Toplotna dodatna toplotna moč za segrevanje (akumulacijo) ogrevanega prostora lahko 
določimo s poenostavljeno metodo: 
 

RHiiRH fA=Φ ,  [W] (19) 

 
Ai – površina tal ogrevanega prostora [m2]; 
fRH – korekcijski faktor za upoštevanje časa segrevanja v odvisnosti od predpostavljenega 
znižanja temperature – tabela 13a in 13b. 
 
Tabela 13a: Korekcijski faktor za segrevanje – nestanovanjske stavbe, čas znižane 
temperature največ 12 ur 
Čas 
segrev
anja 

fRH 

W/m2 

h predpostavljeno znižanje temperature 
 2 K 3 K 4 K 

 masa stavbe masa stavbe masa stavbe 
 majhna srednja velika majhna srednja velika majhna srednja velika 

1 18 23 25 27 30 27 36 27 31 
2 9 16 22 18 20 23 22 24 25 
3 6 13 18 11 16 18 18 18 18 
4 4 11 16 6 13 16 11 16 16 

 
 
Tabela 13b: Korekcijski faktor za segrevanje – stanovanjske stavbe, čas znižane temperature 
največ 8 ur 

Čas 
segrevanja 

fRH 

W/m2 
h predpostavljeno znižanje temperature 

 1 K 2 K 3 K 

 masa stavbe masa stavbe masa stavbe 
 majhna srednja velika 

1 11 22 45 
2 6 11 22 
3 4 9 16 
4 2 7 13 
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2.6   Potrebna moč za ogrevanje stavbe 
 
Potrebna moč za ogrevanje prostora (i) je določena z enačbo: 
 

iRHiViTiHL ,,,, Φ+Φ+Φ=Φ  [W] (20) 

 
 
Potrebna moč za ogrevanje stavbe ali njenega dela je določena z enačbo: 
 

, , ,HL T i V i RH i

i i i

Φ = Φ + Φ + Φ∑ ∑ ∑  [W] (21) 

 
kjer je vsota prezračevalnih izgub: 
 

o za stavbe z naravnim prezračevanjem: 
 

inf,

min,

0,5

max
i

i

i

i i

i

V

V
V

 
 

=  
 
 

∑
∑

∑

�

�

�
 

 
o za stavbe z mehanskim prezračevanjem: 

 

( )inf, , ,inf,0,5 1i i V su i mech i

i i i i

V V V Vη= + − +∑ ∑ ∑ ∑� � � �  

 
 

2.7   Potrebna toplotna moč za ogrevanje stavbe – poenostavljen 

postopek 
 
Skupne toplotne izgube ogrevanega prostora (i) so določene z enačbo: 
 

( ) iiViTi f ,,, θ∆Φ+Φ=Φ  [W] (22) 

 

if ,θ∆  - temperaturni korekcijski faktor za upoštevanje višje temperature obravnavanega 

prostora glede na sosednje prostore (npr. kopalnica). Za prostore z višjo temperaturo je  
6,1, =∆ if θ  

 
Potrebna moč za ogrevanje prostora (i) je določena z enačbo: 
 

iRHiiHL ,, Φ+Φ=Φ  [W] (20) 

 
Potrebna moč za ogrevanje stavbe ali njenega dela je določena z enačbo: 
 

, , ,HL T i V i RH i

i i i

Φ = Φ + Φ + Φ∑ ∑ ∑  [W] (23) 
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Štev. projekta / opis  
 

PODATKI O STAVBI Datum: Stran: 

Klasifikacija stavbe (po CC-SI):     ……………...............................................  

Naslov:   ….………………………………………………………………………...  

Katastrska občina:    ……………………………………………………….……..  

Parcelna številka:     ..………………………………………….…………………  

Koordinate stavbe:    X =  ...…….……………...          Y =    ...…………………..  

 

TEMPERATURE  

Projektna zunanja temp. θe ……………… °C Notranja temp.: 

               strandardna             glede na dogovor 

 

GEOMETRIJA  

širina bb ……………… m število nadstropij n __________ - 

dolžina lb ……………… m višina stavbe hb __________ m 

tloris Ab ……………… m2    

 

DODATNA MOČ SEGREVANJA  

Masa stavbe (konstrukcija) Faza znižanja   

  lahka časovni interval tzn ………………. h 

  srednje težka temp. razlika ΔθRH ………………. K 

  težka Faza segrevanja   

 časovni interval tRH ………………. h 

 izmenjava zraka nRH ………………. h-1 

 Faktor segrevanja fRH ……………. W/m2 
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Štev. projekta / opis  
 

PROSTOR - SESTAV POTREBNE TOPLOTE Datum: Stran: 

 Seznam po:         nadstropjih          stanovanjih 

nadstropje / 
stanovanje 

štev. prostora / ime 
notranja temperatura 

θint 

število izmenjav zraka 
h-1 dodatno ogrevanje 
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Štev. projekta / opis  
 

TOPLOTNE IZGUBE PROSTORA Datum: Stran: 

 
Stan. enota: Nadstropje: Štev. prostora / ime:  

Temp. prostora: θint ……………… m Min. izmenjava zraka nmin ………………. h-1 

Geometrija   Faktor redukcije temp. fΔθ ………………… - 

širina bR ……………… m Dodatno segrevanje   

dolžina lR ……………… m faktor segrevanja fRH ………………. W/m2 

površina AR ……………… m2    

višina etaže hb ……………… m    

debelina stropa d ……………… m    

višina prostora hR ……………… m    

prostornina VR ……………… m3    
 

us
m
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no
st

 

ko
ns
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uk

ci
ja

 

št
ev

ilo
 

ši
rin

a 

ši
rin

a 
/ v
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je
 

ne
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a 
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or
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fa
kt
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m
p.

 

U
 -

 v
re
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os

t 

ko
re

kc
ija

 –
 

to
po

tn
i m

os
to

vi
 

ko
rig

ira
na

 U
 -

 
vr

ed
no

st
 

ko
ef

. t
op

l. 
iz

gu
b 

tr
an

sm
is

ijs
ke

 
to

pl
. i

zg
ub

e 

  n b l/h Abruto A - Aneto fΔθ fc U ΔUTM Uc HT ΦT 

   m m2 - - W/m2K W/K W 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

TRANSMISIJSKE TOPLOTNE IZGUBE     HT ; ΦT    

 
 

Minimalno potrebno prezračevanje  Vmin             ………………. m3/h 

PREZRAČEVALNE TOPLOTNE IZGUBE HV ; ΦV    

 

NETTO TOPLOTNE IZGUBE ΦHL,neto   

 

DODATNO SEGREVANJE ΦRH   

 

SKUPNA POTREBNA TOPLOTNA MOČ ΦHL   
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Štev. projekta / opis  
 

STAVBA - SESTAV POTREBNE TOPLOTE Datum: Stran: 

 Seznam po:         nadstropjih          stanovanjih 

nadstropje / 
stanovanje 

štev. prostora / ime θint AR ΦHL ΦHL ΦHL ΦHL ΦHL 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

STAVBA:        
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Štev. projekta / opis  
 

POTREBNA MOČ ZA OGREVANJE STAVBE Datum: Stran: 

 

KOEFICIENTI TOPLOTNIH IZGUB  W/K 

Koeficient transmisijskih izgub ΣHT  …..…………….  W/K 

Koeficient prezračevalnih izgub ΣHV  ……..…………..  W/K 

Keficient toplotnih izgub stavbe Hb  ………………….  W/K 

 
 

TOPLOTNE IZGUBE  W 

Transmisijske toplotne izgube (iz stavbe) ΦT,b  ………………….  W 

Prezračevalne toplotne izgube ΦV,b  .………………...  W 

 
 

KOEFICIENTI TOPLOTNIH IZGUB  W 

Netto potrebna toplotna moč ΦN,b  …………………. W 

Dodatna potrebna toplotna moč ΦRH,b  ………………….. W 

Standardna potrebna toplotna moč ΦHL,b  …………………. W 

 
 
 

SPECIFIČNE VREDNOSTI  

Toplotna moč / ogrevana površina  ΦHL,b / AN,b ……………… m2 ………………. W/m2 

Toplotna moč / ogrevana prostornina ΦHL,b / AN,b ……………… m3 ………………. W/m3 

Površina prenosa toplote A ……………… m2  

Specifične transmisijske topl. izgube HT'  ……………… W/m2K 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


